
LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:



https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines

PISCINE BASE D'OLHAIN - MAISNIL-LES-RUITZ

Laboratoire mandaté par l'ARS:
EUROFINS

Date de Prélèvement : 27/08/2021
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Paramètres bactériologiques Exigences de qualité Unités Résultats Résultats Résultats

Coliformes totaux <10 n/(100mL) 0 0 0

Escherichia coli 0 n/(100mL) 0 0 0

Germes revivifiables à 36°C <100 n/mL 0 0 0

Pseudomonas aeruginosa 0 n/(100mL) 0 0 0

Staphylocoques pathogènes 0 n/(100mL) 0 0 0

Paramètres physico-chimiques Exigences de qualité Unités Résultats Résultats Résultats

Chlorures ≤ 1000,00 mg/L 185,00 330,00 335,00

Chlore combiné ≤ 0,60 mg(Cl2)/L 0,31 0,02 0,39

Chlore total mg(Cl2)/L 2,06 2,10 2,42

 Carbone Organique Total (≤ 5,0) mg(C)/L 0,78 1,30 1,30

pH * 6,90 ≤−≤ 7,70 unité pH 6.8 * 7,00 7,00

Température  °C 22,60 21,90 21,90

Transparence  Bonne Bonne Bonne
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26/07/2021 Conforme Conforme Conforme Non conforme Conforme Conforme

Historique des précédents prélèvements :

GRAND BASSIN PISCINE BASE D'OLHAIN PATAUGEOIRE PISCINE BASE D'OLHAIN PETIT BASSIN PISCINE BASE D'OLHAIN

* pH inférieur à la norme : Une valeur basse du pH peut entraîner des irritations des yeux, des muqueuses et de la peau.

* Chlore disponible inférieur à la norme : Une diminution du pouvoir désinfectant de l'eau augmente les risques de développement de germes.

Siège : ARS Hauts-de-France - 556 avenue Willy Brandt - 59777 EURALILLE
tel: 0 809 402 032 

www.ars.hauts-de-france.sante.fr

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-12 du code la santé publique).
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